




Cliente: COMUNIDAD DE REGANTES SUR-ANDEVALO
Dirección: LISTA DE CORREOS

SAN BARTOLOMÉ DE LA TORRE

  INFORME ANALÍTICO DE AGUA DE RIEGO

Número Registro: A24009107 Fecha Muestreo:  20/09/2024
 Descripción: AGUA YEGUA Inicio Análisis:  20/09/2024

Fin Análisis:  27/09/2024

    
 

         RESULTADOS                             VALORES DE REFERENCIA

CATIONES
mg/l meq/l Bajo Moderado Alto

Espect.A/E atómica

Calcio 28,4 1,42

Magnesio 12,6 1,04

Potasio 7,0 0,18

Sodio 20,2 0,88

Espectrofotometría
Amonio             0,10 0,01

Suma 3,52

ANIONES
mg/l meq/l

Volumetría

Carbonatos       < 10 0,33

Bicarbonatos    85 1,40

Cloruros 39 1,10

Espectrofotometría  

Sulfatos 37,0 0,77

Fosfatos            < 0,5 0,02

Electrodo selectivo
Nitratos             < 5,0 0,08

Suma 3,70  

OLIGOELEMENTOS  

Espect. UV/VIS

Boro 0,02 ppm

Espect.A/E atómica

Hierro               < 0,10 ppm

Manganeso      < 0,05 ppm

Cobre               < 0,10 ppm

Zinc                  < 0,10 ppm

COMPOSICIÓN QUÍMICA
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      RESULTADOS                         VALORES DE REFERENCIA   

Bajo Moderado Alto

pH: 8,0

C.E. ( 25ºC): 0,34 mS/cm

Sales Totales: 0,22 g/l

Presión Osmótica: 0,12 atm

R.A.S.: 0,79

P.S.I.: -0,09

Bajo Adecuado Alto

Ca/Mg (meq/l): 1,37

C.S.R.: -0,72 meq/l Agua Recomendable

Dureza Total 12,29 G.H.F. Blanda

Índice de Scott: 52,31  Buena

Clasificación según Normas Riverside: C3-S1

Fdo: Carlos Sánchez Cano

Responsable Técnico de Laboratorio

Huelva, 27 de septiembre de 2.024

OTRAS DETERMINACIONES

OBSERVACIONES
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